
令和５年度水質検査結果

ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）

（mg/L） （ng/L）

2023/9/7 海津上水道 地下水 南部浄水場　第１水源 0.000005 未満 5 未満

2023/9/7 海津上水道 地下水 南部浄水場　第２水源 0.000005 未満 5 未満

2023/9/7 海津上水道 地下水 北部浄水場　第１水源 0.000005 未満 5 未満

2023/9/7 海津上水道 地下水 北部浄水場　第２水源 0.000005 未満 5 未満

2023/9/7 海津上水道 地下水 北部浄水場　第３水源 0.000005 未満 5 未満

2023/9/7 海津上水道 地下水 北部浄水場　第４水源 0.000005 未満 5 未満

2023/9/7 平田上水道 地下水 第１水源地 0.000005 未満 5 未満

2023/9/7 平田上水道 地下水 第２水源地 0.000005 未満 5 未満

2023/8/2 南濃上水道 地下水 田鶴水源地 0.000005 未満 5 未満

2023/9/7 南濃上水道 地下水 北部水源地 0.000005 未満 5 未満

2023/9/7 南濃上水道 表流水 太田水源地 0.000005 未満 5 未満

2023/9/7 南濃上水道 地下水 徳田水源地　1号井 0.000005 未満 5 未満

50 以下

（mg/L）

暫定目標値水質検査結果

（ng/L）
 採水年月日  水道の名称  水源種別  採水地点名称

0.00005 以下


